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Pourquoi des débordements au pont Saint-Nicolas ? 
 
 
Jeudi 18 juin, des débordements du poste de transfert des effluents situé sous le pont 
Saint-Nicolas sont constatés, occasionnant des odeurs nauséabondes. Ce poste, 
équipé de trois pompes de relevage, permet de transférer les effluents de la rive droite 
vers la rive gauche.  
 
La ville fait alors intervenir une société pour vidanger le poste.  
Elle constate que deux des trois pompes ne fonctionnent plus et que la troisième 
tourne à faible régime.  
Sur les deux pompes en panne, l'une est hors d'usage et doit être remplacée. 
L'intervention est programmée pour le vendredi 26 juin (coût : 5 370 euros TTC). La 
deuxième, partie en réparation, sera réinstallée début juillet (coût de la réparation : 
3 576 euros TTC). Lorsque ces deux pompes fonctionneront, la troisième partira à son 
tour en réparation. 
 
Si la météo est clémente, le fonctionnement de la pompe neuve et de la troisième, qui 
tourne à faible régime, devrait permettre de réduire les désagréments causés au 
voisinage. 
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